
La data de 05.01.2020, în jurul orei 13:00,

lângă Celula stației de compensare a puterii

reactive amplasată în apropierea blocului

administrativ, în afara teritoriului păzit al

întreprinderii, proprietate a SA ,,Cariera de

Granit și Pietriș Soroca”, or. Soroca, str.

Cosăuți, 4, a fost depistat corpul

neînsuflețit al cetățeanului ŢARĂLUNGĂ

Virgiliu Ion, anul nașterii 1993, locuitor al

s. Racovăț, r. Soroca, neangajat în câmpul

muncii.

Buletin informativ
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C U  P R I V I R E  L A  C I R C U M S T A NȚE L E  E L E C T R O C U TĂR I I  Î N  R Â N D U L

P O P U L AȚ I E I  Î N  I N S T A L AȚ I I L E  E L E C T R I C E  

A G E NȚ I A  N AȚ I O N A LĂ  P E N T R U  R E G L E M E N T A R E  Î N  E N E R G E T I CĂ

foto simbol



Electrocutarea este
provocarea morții sau vătămării

grave cauzată unei ființe de
un șoc electric produs în urma
trecerii curentului electric prin

corpul ei. Cuvântul este derivat de
la „electro” și „executare”, dar

este, de asemenea, folosit pentru
cazurile corespunzătoare de

moarte accidentală.
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Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:

- p. 3.1.2 al Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, ed.2;

- p.17, lit. o) al Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 514 din 3.04.2002;

- art. 316 alin. (1) Codul Nr. 1107 din 06-06-2002 Civil al Republicii Moldova.

foto simbol



 Cauzele accidentului

   - intervenția neautorizată în instalațiile electrice

sub tensiune a SA ,,Cariera de Granit și Pietriș

Soroca”, or. Soroca;
 - apropierea accidentatului la o distanță
inadmisibilă de părțile conductoare active aflate
sub tensiune; 
   -  ignorarea sau lipsa cunoștințelor pătimitului
cu privire la pericolul ce-l prezintă instalațiile
electrice.

Circumstanțele accidentului

La data de 05.01.2020, în jurul orei 13:00, BELOUS

Victor, gardianul de serviciu al SA ,,Cariera de Granit și

Pietriș Soroca”, a fost informat prin telefon de un

locuitor al s. Cosăuți despre depistarea unei persoane

culcată la pământ, în partea din spate a celulei pentru

compensarea puterii reactive, în apropierea ușilor

deschise ale celulei electrice. La rândul său, BELOUS

Victor a informat despre cele depistate Inspectoratul de

Poliție din or. Soroca, apoi pe CEBOTARI Igor, șeful

secției protecție corporativă a SA ,,Cariera de Granit și

Pietriș Soroca”, care a venit la locul accidentului în

jurul orei 13:30, participând la examinare (anexă-

explicația lui CEBOTARI Igor).

Sosiți la fața locului, angajații Inspectoratului de Poliție

din or. Soroca, au documentat toate împrejurările și au

ridicat de lângă celulă o cheie multidimensională și un

ciocan, cu ajutorul cărora au fost deschise forțat ușile. 

Se presupune că, în urma deschiderii ușii de sus, din

spate, de la întreruptorul de linie, la tentativa de a

demonta piesele din cupru de la întreruptorul de linie,

ŢARĂLUNGĂ Virgiliu s-a apropiat la o distanță

inadmisibilă de părțile active ale instalației electrice

aflate sub tensiune, fiind electrocutat mortal.

Totodată, CEBOTARI Igor a informat că pe drumul de

țară din apropiere au fost depistate urme suspecte ale

cauciucurilor de automobil, fapt investigat de către

Inspectoratul de Poliție din or. Soroca.

În rezultatul examinării s-a stabilit că Celula stației de

compensare a puterii reactive este conectată la

izolatoarele pilonului nr. 58 al liniei electrice aeriene

(LEA) - 6 kV, amplasată în apropierea blocului

administrativ, proprietar SA ,,Cariera de Granit și

Pietriș Soroca”, or. Soroca.

Celula stației de compensare a puterii reactive a

instalației electrice se afla sub tensiune, închisă cu

lacăte și echipate cu semne de avertizare, fixate pe ușile

din față și din spate ale celulei.

În vederea evitării cazurilor similare pe
viitor se vor întreprinde următoarele

măsuri:

 - de întreprins unele măsuri care ar împiedica

pătrunderea neautorizată a persoanelor la părțile

active aflate sub tensiune a celulei pentru

compensarea puterii reactive, care la moment se

află în afara teritoriului păzit al SA ,,Cariera de

Granit și Pietriș Soroca”, or. Soroca;

 - de examinat posibilitatea reamplasării celulei

pentru compensarea puterii reactive pe teritoriul

păzit al întreprinderii sau de prevăzut instalarea

sistemelor de semnalizare și de întreprins testări

periodice a funcționalității acesteia;

 - informarea angajaților întreprinderii despre

pericolul curentului electric și propagarea

informației cu privire la securitatea electrică;

 - în cadrul efectuării controalelor tehnice a

instalațiilor electrice din localități, inspectorii

DSE ANRE vor aduce la cunoștință administrației

publice locale și populației prevederile

Regulamentului privind protecția rețelelor

electrice.
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În scopurile lichidării cauzelor accidentului se recomandă de a 

implementa următoarele:

 Executarea măsurilor menționate în pct. 4.1-4.3. 

Informarea populației cu privire la circumstanțele producerii accidentului, precum și cu măsurile de

prevenire a accidentelor similare. 

Informarea agenților economici specializați în domeniul energetic privind cauzele și circumstanțele

accidentului dat.

În cadrul efectuării controalelor tehnice a instalațiilor electrice din localități inspectorii vor aduce la

cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului privind protecția

rețelelor electrice.  

 Responsabil – SA ,,Cariera de Granit și Pietriș Soroca”, or. Soroca - proprietarul instalației electrice.        

 Termen – permanent.

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE. 

 Termen – 01.09.2020.  

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE. 

 Termen – 01.08.2020.

 Responsabil – Departamentul supraveghere energetică al ANRE.

 

Departametul supraveghere energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
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