
La data de 1 mai 2020, în jurul orei 15:30,

în instalațiile electrice ale operatorului

sistemului de distribuție (OSD) ÎCS

“Premier Energy Distribution” SA, a avut

loc un caz de electrocutare a cetățeanului

SORBU Gheorghe, anul nașterii 1967,

domiciliat în s. Voinova, r-nul Strășeni,

soldat cu deces la data de 03.05.2020.

Buletin informativ
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C U  P R I V I R E  L A  C I R C U M S T A NȚE L E  E L E C T R O C U TĂR I I  P O P U L AȚ I E I  

Î N  I N S T A L AȚ I I L E  E L E C T R I C E

A G E NȚ I A  N AȚ I O N A LĂ  P E N T R U  R E G L E M E N T A R E  Î N  E N E R G E T I CĂ

foto ANRE



Termenul „electrocutare” a fost
inventat în anul 1889 în SUA chiar

înainte de prima utilizare
a scaunului electric și se referea

inițial doar la executarea
condamnaților prin șoc electric și

nu la morțile accidentale sau
la sinucideri. Cu toate acestea,
deoarece nu exista niciun alt

cuvânt disponibil care să descrie
moartea nejudiciară datorată

șocului electric, cuvântul
„electrocutare” a devenit în cele
din urmă o descriere a tuturor

circumstanțelor morții sau
vătămării cauzate de pătrunderea

curentului electric în corp.
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Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:

1. pct. 3.1.2 din Normele de protecție a muncii la exploatarea instalațiilor electrice, ediția 2;

2. pct. 17, litera (o) din Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002.

foto simbol



 Cauzele accidentului:

  - pătrunderea neautorizată în interiorul instalației

electrice a OSD;

 - apropierea accidentatului la o distanță

inadmisibilă de părțile conductoare active aflate

sub tensiune; 

 - ignorarea sau lipsa cunoștințelor pătimitului cu

privire la pericolul ce-l prezintă instalațiile

electrice.

La data de 1.05.2020, cetățeanul SORBU Gheorghe cu ajutorul unei chei confecționate artizanal a pătruns în

interiorul PT-660, amplasat în mun. Chișinău, sectorul Botanica, din apropierea blocului locativ de pe bd.

Dacia 7/2. Potrivit informațiilor, SORBU Gheorghe nu avea un loc permanent de trai în mun. Chișinău. 

Se presupune că, aflându-se în interiorul PT-660, în urma deschiderii celulei nr. 11, el s-a apropiat la o

distanță inadmisibilă de părțile active aflate sub tensiune și ca rezultat a suferit un șoc electric.  

În rezultatul șocului electric s-a alesc cu arsuri de gradul 1, 2, 3 pe aproximativ 55% din suprafața

corpului, iar ulterior la data de 03.05.2020 a decedat la Centrul Republican de Leziuni Termice. 

Potrivit operatorului sistemului de distribuție, ÎCS “Premier Energy Distribution” SA, la ora 15:29, linia

electrică în cablu (LEC) 10 kV, fid. 17, PDC-9 „Botanica” s-a deconectat avariat. 

Din acel moment formația operativă de intervenție a OSD a început să localizeze defectul. Ajungând la

PT-660 membrii formației operative de intervenție a OSD au observat că, în apropierea PT-660 erau

prezenți colaboratorii Direcției Situații Excepționale Chișinău, care i-au informat despre cele întâmplate. 

Colaboratorii Direcției Situații Excepționale Chișinău au ajuns la fața locului în urma unui apel la

Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de Urgență 112 din Republica Moldova. 

Pătimitul, SORBU Gheorghe, la acel moment fusese deja transportat de către Serviciul național de

asistență medicală urgentă la Centrul Republican de Leziuni Termice din cadrul Spitalului Clinic de

Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. 

În interiorul ID-10 kV a PT-660 au fost depistate obiecte și lucruri, care posibil aparțineau pătimitului

SORBU Gheorghe. Ulterior, aceste obiecte au fost scoase în afara postului de transformare de către

membrii formației operative de intervenție a OSD.
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Circumstanțele accidentului

În vederea evitării cazurilor similare pe
viitor se vor întreprinde următoarele

măsuri:

 - de întreprins unele măsuri, care ar împiedica

pătrunderea neautorizată a persoanelor străine în

interiorul PT;

 - în cadrul efectuării controalelor tehnice a

instalațiilor electrice din localități, inspectorii DSE

ANRE vor aduce la cunoștință administrației

publice locale și populației prevederile

Regulamentului privind protecția rețelelor electrice.



În scopul lichidării cauzelor accidentului se recomandă de a 

implementa următoarele:

Executarea măsurilor menționate în pct. 4.1 

Informarea populației cu privire la circumstanțele producerii accidentului, precum și cu măsurile de

prevenire a accidentelor similare. 

Informarea agenților economici specializați în domeniul energetic privind cauzele și circumstanțele

În cadrul efectuării controalelor tehnice a instalațiilor electrice din localități, inspectorii vor aduce la

cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului privind protecția

rețelelor electrice.  

·     

 Responsabil – ÎCS „Premier Energy Distribution” SA - proprietarul instalației electrice. 

 Termen – permanent.

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE. 

 Termen – 01.09.2020.  

        accidentului dat.

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE.

 Termen – 01.08.2020.

    

 Responsabil – Departamentul supraveghere energetică al ANRE

 

Departametul supraveghere energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
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