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REGULAMENT
de admitere in exploatare a instalatiilor electrice

Sectiunea 1
Dispozitii generale

1. Regulamentul de admitere in exploatare a instalatiilor electrice (in continuare — Regulament)
stabileste modul de examinare a cererilor si criteriile de evaluare a documentatiei tehnice si a
instalatiilor electrice noi sau reconstruite in scopul admiterii Tn exploatare a instalatiilor electrice,
precum si eliberdrii Actului de corespundere.

2. In sensul prezentului Regulament se utilizeaza notiunile definite in Legea nr. 107/2016 cu
privire la energia electrica, Legea nr. 174/2017 cu privire la energeticd, NE1-01:2019 ,,Norme de
exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotararea
Consiliului de Administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (in continuare
— Agentie) nr. 393/2019, NE1-02:2019 ,,Norme de securitate la exploatarea instalatiilor electrice”,
aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratic al Agentiei nr. 394/2019, , Regulamentului
privind racordarea la retelele electrice si prestarea serviciilor de transport si de distributie a energiei
electrice”, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratic al Agentiei nr. 168/2019 si
»Regulamentului privind furnizarea energiei electrice”, aprobat prin Hotirarea Agentiei
nr. 169/2019.

3. Instalatiile/centralele electrice se executa in conformitate cu cerintele stabilite in Avizul de
racordare, Normele de amenajare a instalatiilor electrice (in continuare — NAIE), Codul retelelor
electrice, aprobat prin Hotararea Consiliului de administratie al Agentiei nr. 423/2019, NE1-01:2019
»INorme de exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotararea
Consiliului de administratie al Agentiei nr. 393/2019, NE1-02:2019 ,Norme de securitate la
exploatarea instalatiilor electrice”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratie al Agentiei
nr. 394/2019, NCM G.01.03 ,,Dispozitive electrotehnice”, NCM G.01.01 ,,Proiectarea alimentarii cu
energie electrica a Intreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologica”, NCM G.01.02
»Proiectarea si montarea instalatiilor electrice in cladirile locative si sociale”, NCM C.04.02
»lluminatul natural si artificial’, NCM G.02.03 ,Proiectarea retelelor electrice orasenesti”,
NCM E.03.02 ,,Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor”, NCM A.07.02 ,,Procedura
de elaborare, avizare, aprobare si continutul-cadru al documentatiei de proiect pentru constructii.
Cerinte si prevederi principale”, uzinei producatoare a echipamentelor electrice, precum si
documentelor normativ-tehnice relevante.

4. La executarea instalatiilor/centralelor electrice se respectd cerintele stabilite in Legea
nr. 107/2016 cu privire la energia electrica, Legea nr. 721/1996 privind calitatea in constructii, Legea
nr. 163/2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Legea nr. 267/1994 privind
apdrarea impotriva incendiilor, Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 285/1996, NCM A.07.02 ,,Procedura de elaborare, avizare,
aprobare si continutul cadru al documentatiei de proiect pentru constructii”, Reglementarea tehnica
“Reguli generale de apdrare impotriva incendiilor in Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005,
aprobata prin Hotdrarea Guvernului nr. 1159/2007.

5. Punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare sau a centralei electrice este efectuata in
prezenta electricianului autorizat si a solicitantului.

6. In functie de tipul echipamentului electric, corespunderea instalatiei electrice se confirma,
inclusiv, prin Raportul tehnic de masurari si Incercari efectuate in conformitate cu cerintele NAIE,



Anexa nr. 1 la NE1-01:2019 ,,Norme de exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor
noncasnici”, aprobate prin Hotararea Consiliului de administratiei al Agentiei nr. 393/2019, precum
si cerintele uzinei producatoare de echipament.

Sectiunea 2
Intocmirea documentatiei de predare-primire dupa finalizarea lucrarilor de executare a
instalatiilor electrice

7. Dupa executarea instalatiei/centralei electrice de catre electricianul autorizat, se efectueaza
receptionarea acesteia de catre proprietarul instalatiei sau responsabilul tehnic, contractat de catre
proprietar, prin act de receptic a instalatiei electrice, in conformitate cu Anexa nr. 1. Comisia
mentionatd in Anexa nr. 1 activeaza conform cerintelor stabilite n Hotararea Guvernului nr. 285/1996
cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente.

8. Aditional actului de receptie, in functie de complexitatea instalatici/centralei electrice,
electricianul autorizat elaboreaza urmatoarea documentatie de predare-primire:

1) borderoul echipamentului electric montat — Anexa nr. 2;

2) actul de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrarilor de reglare-
demarare — Anexa nr. 3;

3) actul de montare si receptie al transformatorului de putere — Anexanr. 4;

4) actul de montare a bateriei de acumulatoare — Anexa nr. 5;

5) actul inspectarii vizuale a tuburilor de protectie pozate, inainte de acoperire — Anexa nr. 6;

6) procesul-verbal al incercarilor cu presiune a etansarilor locale separatoare sau a tuburilor
pentru cabluri Tn zone cu pericol de explozie de clasa B-1 si B-1la— Anexanr. 7;

7) actul de receptie a transeelor, canalelor, tunelurilor si blocurilor pentru montarea cablurilor
— Anexanr. 8;

8) actul inspectarii vizuale a cablurilor pozate in transee si canale inainte de acoperire — Anexa
nr. 9;

9) borderoul montarii mansoanelor cablurilor cu tensiunea mai mare de 1000 V — Anexa nr.
10;
aerian/liniei electrice aeriene de tensiune inalta (in continuare — LEA) — Anexa nr. 11;

11) actul masurarilor la fata locului a gabaritelor de la LEA pana la obiectul intersectat —
Anexanr. 12;

12) actul inspectarii vizuale a instalatiei de legare la pamant inainte de acoperire — Anexa
nr. 13;

13) actele necesare conform pct. 308, 353, 442, 511 al NE1-01:2019 ,,Norme de exploatare a
instalatiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotararea Agentiei nr. 393/2019;

n Anexele nr. 1-13 este stabilit continutul minim al documentelor respective.

Sectiunea 3
Declaratia electricianului autorizat

9. Dupa executarea instalatiei/centralei electrice, efectuarea masurarilor si incercarilor in
conformitate cu pct. 6 si semnarea Actului de receptie, electricianul autorizat emite Declaratia, prin
care confirma calitatea lucrarilor executate, corespunderea instalatiei electrice cerintelor avizului de
racordare, proiectului de executie, cerintelor de securitate, actelor normative si documentelor
normativ-tehnice.

10. Declaratia se emite pe un formular, conform modelului stabilit in Anexa nr. 14, ce contine,
fara a se limita:

1) numele, prenumele, gradul electricianului autorizat, numarul autorizatiei de electrician
autorizat, precum si valabilitatea ei;

2) adresa locului de consum;

3) informatii cu privire la avizul de racordare si proiectul de executie;



4) parametrii tehnici ai instalatiei/centralei electrice executate;
5) parametrii tehnici al primului aparat de protectie din amonte locului de consum;
6) datele Raportului tehnic;

11. Daca instalatia electrica este executatd de electricieni autorizati diferiti, fiecare dintre
acestia emit cate o Declaratie, in functie de partea instalatiei electrice executate.

12. La momentul depunerii declaratiei de executie sau a cererii pentru eliberarea actului de
corespundere, electricianul autorizat trebuie sa dispund de autorizatie valabila la zi.

13. Daca instalatia de utilizare nu este racordata la reteaua electrica, in Declaratie se indica
valorile curentilor de scurtcircuit prescrise n avizul de racordare si valoarea curentului de scurtcircuit
determinata, de catre electricianul autorizat prin metoda de calcul, cu prezentarea calcului anexat la
Declaratie. Tn cel mult 30 de zile calendaristice dupa racordarea instalatiei de utilizare, de catre un
laborator electrotehnic, se efectueaza masurarea rezistentei buclei faza-zero/curentilor de scurtcircuit
si aprecierea actionarii aparatelor de protectie Tn instalatiile electrice cu neutrul legat la pamant.

14. Daca la instalatia de utilizare este conectata 0 centrala electrica (generator diesel, generator
eolian, panouri fotovoltaice) este necesara efectuarea masurarilor cu privire la aprecierea actionarii
aparatelor de protectie in instalatiile electrice cu neutrul legat la pamant pentru cazul cand instalatia
de utilizare este alimentata de la centrala electrica.

15. In cazul unor neintelegeri in procesul executirii instalatiei/centralei electrice survenite intre
proprietar/reprezentantul proprietarului si executantul instalatiei electrice, inclusiv legate de refuzul
depunerii Declaratiei aferente instalatiei electrice executate, acestea pot fi solutionate de catre parti
pe cale amiabila sau prin actiune inaintata in instanta de judecata conform legislatiei.

16. Tn cazul locurilor de consum cu puterea contractati de cel mult 150 kW, admiterea in
exploatare a instalatiei electrice se confirma prin Declaratie, cu anexarea documentelor prevazute de
pct. 6-8.

17. Instalatiile electrice se dimensioneaza si se amenajeaza conform proiectului de executie,
puterii aprobate prin Avizul de racordare care ulterior se include si in contractul de furnizare a energiei
electrice drept putere electrica contractata.

Sectiunea 4
Actul de corespundere

18. Actul de corespundere se elibereaza in cazurile prevazute de Legea nr. 107/2016 cu privire
la energia electrica si Regulamentului privind racordarea la retelele electrice si prestarea serviciilor
de transport si de distributie a energiei electrice, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie
al Agentiei nr. 168/2019.

19. Actul de corespundere se elibereaza pe un formular, conform modelului stabilit In Anexa
nr. 15, ce contine, fard a se limita:

1) numele, prenumele sau denumirea proprietarului instalatiei/centralei electrice;

2) forma juridica de organizare a proprietarului instalatiei/centralei electrice;

3) datele de identificare ale proprietarului instalatiei electrice (IDNO, adresa juridica, telefon,
fax, e-mail);

4) adresa, denumirea, destinatia locului de consum;

5) documentele prezentate;

6) informatii cu privire la instalatia/centrala electrica;

7) concluzia cu privire la corespunderea instalatiei/centralei electrice.

20. Actul de corespundere se intocmeste in 2 exemplare si se semneaza de cel putin 2 inspectori
din cadrul Agentiei, care au examinat documentele si au efectuat controlul tehnic al instalatiei
electrice.

21. Un exemplar al Actului de corespundere, se Inmaneaza solicitantului, contra semnatura pe
exemplarul nr. 2 al Actului de corespundere. Un exemplar al Actului de corespundere si copiile
documentatiei prezentate se pastreazd la Serviciul teritorial al Agentiei care a eliberat Actul de
corespundere, pana la lichidarea instalatiei/centralei electrice.



22. Daca instalatia/centrala electricd nu este pusa sub tensiune timp de 12 luni de la data
eliberarii Actului de corespundere, acesta isi pierde valabilitatea, urmand a fi eliberat un nou Act de
corespundere, conform prevederilor prezentului Regulament.

23. Actul de corespundere se emite in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii,
in cazul cand este prezentat setul complet de documente prevazut de pct. 26, 27, 43, 44, 54, 55 si
instalatia/centrala electrica corespunde proiectului de executie, cerintelor de securitate si Avizului de
racordare.

24. Refuzul Agentiei de eliberare a Actului de corespundere poate fi contestat conform
prevederilor Codului administrativ.

Sectiunea 5
Eliberarea Actului de corespundere pentru instalatiile electrice noi, centralele electrice

25. Procedura de emitere a Actului de corespundere pentru instalatiile electrice noi si centralele
electrice se desfasoara in urmatoarele etape:

1) depunerea de catre solicitant a cererii cu anexarea documentelor, conform listei indicate in
pct. 26. Cererea si documentele respective se depun prin email, la adresa electronica anre@anre.md
sau fizic la sediul Agentiei;

2) examinarea documentelor prezentate;

3) controlul tehnic la locul amplasarii instalatiei/centralei electrice, in prezenta electricianului
autorizat si a solicitantului;

4) eliberarea Actului de corespundere.

26. La cererea depusa conform Anexei nr. 16, solicitantul anexeaza urmatoarele documente:

1) avizul de racordare la reteaua electrica a operatorului de sistem;

2) proiect a instalatiei electrice, coordonat in conformitate cu cerintele Regulamentului
privind racordarea la retelele electrice si prestarea serviciilor de transport si de distributie a energiei
electrice, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al Agentiei nr. 168/2019 si verificat in
conformitate cu cerintele Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor si executiei
constructiilor si expertizarea tehnica a proiectelor si constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 361/1996. Tn cazul cand instalatia de racordare este amplasati pe teritoriul/imobilul aflat in
posesia altei persoane fizice sau juridice, este necesar coordonarea/avizarea proiectului de catre
acesta;

3) Declaratia;

4) pasapoartele echipamentelor electrice, dupa caz: transformatorului/postului de
transformare prefabricat, instalatiei de distributie prefabricate, LEA, liniei electrice in cablu (in
continuare — LEC), instalatiei de legare la pamant, instalatiei de protectie prin relee, generatorului,
modulelor fotovoltaice;

5) lista mijloacelor de protectie din dotare si rapoartele tehnice ale acestora, indicatoarelor de
securitate. In cazul in care instalatiile electrice sunt deservite de citre agenti economici ce presteaza
servicii de deservire a instalatiilor electrice, se vor utiliza mijloacele de protectie din dotarea acestora,
cu indicarea respectivului fapt in contractul de prestare a serviciilor, fiind prezentata lista mijloacelor
de protectie si a rapoartelor tehnice;

6) ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodaria electrica, in cazurile
prevazute de NEI-01:2019 ,,Norme de exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor
noncasnici”, aprobate prin Hotararea Agentiei nr. 393/2019;

7) lista cu numele, prenumele, functia, grupa de securitate electrica, date de contact al
personalului electrotehnic sau contractul de deservire al instalatiei electrice cu agentul economic ce
presteaza servicii de deservire a instalatiilor electrice;

8) actul de receptie a instalatiei electrice, precum si documentatia de predare-primire a
echipamentelor electrice, conform modelelor stabilite in Anexele nr. 2-13;

9) Raportul tehnic;

10) conventia de exploatare comuna a LEA in cazul suspendarii in comun pe stalpii aflati in
posesia altor agenti economici;
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11) dupa caz, copia procurii, intocmitd in modul corespunzator, pe numele mandatarului
imputernicit sa reprezinte interesele solicitantului, cu prezentarea originalului sau a copiei
autentificate.

27. Pentru admiterea in exploatare a instalatiei/centralei electrice, solicitantul — consumator
casnic anexeaza la cererea depusa documentele prevazute in sbp. 1)-4), 8)-11) din pct. 26.

28. Admiterea in exploatare a instalatiilor electrice poate fi efectuata pe etape numai in cazurile
prevazute in avizul de racordare, proiectul de executie si in ordinea prevazutd de prezentul
Regulament pentru o instalatie finalizata.

29. In situatia unui loc de consum si/sau a unei centrale electrice, care se dezvolta in etape,
admiterea 1n exploatare a instalatiei electrice are loc corespunzator etapelor de dezvoltare prevazute
in avizul de racordare si proiectul de executie.

30. Actul de corespundere sau declaratia electricianului autorizat eliberata in scopul admiterii
in exploatare pentru o etapa intermediara de dezvoltare a instalatiei electrice, va contine informatii
despre instalatiile electrice ce urmeaza a fi executate si admise in exploatare ulterior.

31. In cazul in care pentru anumite instalatii electrice sau centrale electrice, este previazuti
notificare de functionare provizorie, Actul de corespundere se elibereaza pe perioada stabilita de
avizul de racordare pentru efectuarea testelor de conformitate.

32. La depunerea de catre solicitant a cererii privind eliberarea Actului de corespundere,
Agentia verifica documentele anexate sub aspectul corespunderii acestora cerintelor actelor
normative, documentelor normativ-tehnice si prezentului Regulament.

33. In cazul in care se constati ci documentatia depusa este incompleti si/sau nu corespunde
cerintelor Regulamentului, Agentia va notifica solicitantul in termen de 5 zile lucratoare despre
respingerea cererii, indicaind documentele ce urmeaza a fi anexate, completate sau reficute. Tn acest
caz, procedura de admitere se reia prin depunerea unei cereri noi privind eliberarea Actului de
corespundere.

34. In cazul prezentirii integrale a documentatiei si conformititii acesteia, procedura de
emitere a Actului de corespundere se desfasoara in continuare cu controlul tehnic al
instalatiei/centralei electrice la locul amplasarii.

35. Tn termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, inspectorii din cadrul Agentiei, se
vor deplasa la fata locului si in prezenta electricianului autorizat si a solicitantului vor efectua
controlul tehnic al instalatiei/centralei electrice.

36. in cadrul controlului tehnic la locul amplasarii instalatiei/centralei electrice, se evalueazi
starea tehnicd a acesteia In conformitate cu cerintele stabilite in Anexa nr. 17.

37. Se considera ca instalatia/centrala electrica nu corespunde, in cazul in care pe parcursul
controlului tehnic a fost depistat cel putin unul din urmatoarele neajunsuri:

1) proiectul de executie a fost elaborat cu abateri de la cerintele avizului de racordare, iar
instalatia electrica a fost executata dupd proiectul dat;

2) instalatia electrica executatd nu corespunde documentelor prezentate;

3) lucrérile sunt nefinalizate;

4) lucrarile executate nu corespund Avizului de racordare;

5) lucrarile executate nu corespund proiectului;

6) lucrdrile executate nu corespund cerintelor actelor normative, documentelor normativ-
tehnice;

7) proiectul de executie nu corespunde actelor normative, documentelor normativ-tehnice.

38. Daca in procesul controlului tehnic la fata locului a instalatiei/centralei electrice, se
constata neajunsuri, Agentia va notifica solicitantul n termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea
controlului despre neajunsurile depistate. In acest caz, procedura de admitere se va relua dupa
inlaturarea neajunsurilor prin depunerea unei cereri noi privind eliberarea Actului de corespundere.

39. Daca in procesul controlului tehnic la fata locului nu sunt constatate neajunsuri, Actul de
corespundere se elibereaza in termen de 3 zile lucrdtoare de la finalizarea controlului.

Sectiunea 6



Eliberarea Actului de corespundere pentru sistemele de distributie inchise, transmiterea
instalatiilor electrice, liniilor electrice si posturilor de transformare cu titlu gratuit in
proprietatea operatorului de sistem

40. Pentru obtinerea autorizatiei pentru sistemul de distributie inchis, potentialul operator al
sistemului de distributie inchis este obligat sa solicite n scris eliberarea Actul de corespundere.

41. Persoanele fizice, persoanele juridice, Intovarasirile pomicole, cooperativele de constructie
a garajelor, alte asociatii de coproprietari, care au in proprietate instalatii electrice, linii electrice si
posturi de transformare si intentioneaza sa le transmita cu titlu gratuit in proprietatea operatorului de
sistem solicita n scris eliberarea Actului de corespundere de catre Agentie.

42. Procedura de emitere a Actului de corespundere pentru transmiterea instalatiilor electrice,
liniilor electrice si posturilor de transformare cu titlu gratuit in proprietatea operatorului de sistem,
precum si pentru sistemele de distributie inchise, presupune desfasurarea urmatoarelor etape:

1) depunerea de catre solicitant a cererii cu anexarea documentelor conform listei indicate in
pct. 43/44. Cererea si documentele respective Se depun prin email, la adresa electronica
anre@anre.md sau fizic la sediul Agentiei;

2) examinarea documentelor prezentate;

3) controlul tehnic la locul amplasarii instalatiei electrice, in prezenta solicitantului si, dupa
caz, a electricianului autorizat si/sau a persoanei responsabile de gospodaria electrica;

4) eliberarea Actului de corespundere.

43. Pentru eliberarea Actului de corespundere in cazul transmiterii instalatiilor electrice,
liniilor electrice si posturilor de transformare cu titlu gratuit in proprietatea operatorului de sistem, la
cererea depusd conform Anexei nr. 16, solicitantul anexeazd urméatoarele documente:

1) Procesul-verbal al sedintei adunarii generale ori decizia/hotararea organelor deliberative
ale persoanelor juridice privind transmiterea cu titlul gratuit a liniei(lor) electrice, a postului(lor) de
transformare n proprietatea operatorului de sistem si extras din fonduri fixe (din registrul bunurilor
imobile, inclusiv la terenul unde este amplasata instalatia electrica);

2) acte ce confirma dreptul de proprietate asupra instalatiei electrice sau actul de delimitare;

3) proiectul de executie, avizul de racordare, ridicarea topografica a LEC, dupa caz;

4) pasapoartele echipamentelor electrice, dupd caz: a transformatorului/postului de
transformare prefabricat, a instalatiei de distributie prefabricate, a LEA, a LEC, a instalatiei de legare
la pamant, a instalatiei de protectie prin relee;

5) Declaratia in cazul executarii lucrdrilor in instalatia electrica, precum si documentatia
aferenta acestor lucrari;

6) actele de executare a lucrarilor ascunse;

7) Raportul tehnic;

8) dupa caz, copia procurii, intocmita in modul corespunzator, pe numele mandatarului
imputernicit sa reprezinte interesele solicitantului, cu prezentarea originalului sau a copiei
autentificate.

44, Pentru eliberarea Actului de corespundere in cazul sistemelor de distributie inchise, la
cererea depusd conform Anexei nr. 16, solicitantul anexeaza urmatoarele documente:

1) actul de delimitare;

2) proiectul de executie;

3) lista mijloacelor de protectie din dotare si rapoartele tehnice ale acestora, indicatoarelor de
securitate. In cazul in care instalatiile electrice sunt deservite de citre agenti economici ce presteaza
servicii de deservire a instalatiilor electrice, Se vor utiliza mijloacele de protectie din dotarea acestora,
cu indicarea respectivului fapt in contractul de prestare a serviciilor, fiind prezentata lista mijloacelor
de protectie si a rapoartelor tehnice;

4) ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodaria electricd, in cazurile
prevazute de NEI-01:2019 ,Norme de exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor
noncasnici”, aprobate prin Hotararea Agentiei nr. 393/2019;
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5) lista cu numele, prenumele, functia, grupa de securitate electrica, date de contact al
personalului electrotehnic sau contractul de deservire al instalatiei electrice cu agentul economic ce
presteaza servicii de deservire a instalatiilor electrice;

6) Raportul tehnic;

45. Procedura de eliberare a Actului de corespundere se desfasoara in conformitate cu
pct. 32-34.

46. Tn termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea cererii si actelor ce urmeaza a fi anexate,
inspectorii din cadrul Agentiei, se vor deplasa la fata locului in prezenta solicitantului si, dupa caz, a
electricianului autorizat si/sau a persoanei responsabile de gospodaria electrica vor efectua controlul
tehnic al instalatiei electrice.

47. n cadrul controlului tehnic la locul amplasirii instalatiei electrice, se evalueazi starea
tehnica a acestora in conformitate cu cerintele stabilite in Anexa nr. 17.

48. Se considera ca instalatia electrica nu corespunde, Tn cazul in care pe parcursul controlului
tehnic a fost depistat cel putin unul din urmatoarele neajunsuri:

1) instalatia electricd nu corespunde documentelor prezentate;

2) instalatia electrica nu corespunde cerintelor documentelor normativ-tehnice;

3) proiectul de executie nu corespunde actelor normative, documentelor normativ-tehnice.

49. In cazul transmiterii in proprietatea operatorului de sistem a instalatiilor electrice, liniilor
electrice, posturilor de transformare, precum si in cazul sistemelor de distributie Inchise, in termen de
3 zile lucratoare de la data efectudrii controlului tehnic al instalatiilor electrice la fata locului, in cazul
in care au fost constatate abateri de la cerintele documentelor normativ-tehnice, Agentia va emite
Raportul privind rezultatele controlului tehnic al instalatiei electrice conform Ordinului nr. 149-a din
11.12.2019 al Directorului General al Agentiei.

50. Dupa inlaturarea neajunsurilor indicate in Raportul privind rezultatele controlului tehnic al
instalatiei electrice, procedura de admitere se va relua prin depunerea unei cereri noi privind
eliberarea Actului de corespundere.

51. Daca in procesul efectudrii controlului tehnic la fata locului nu sunt constatate neajunsuri,
Actul de corespundere se elibereaza in termen de 3 zile lucratoare de la finalizarea controlului tehnic.

Sectiunea 7
Eliberarea Actului de corespundere pentru reconectarea instalatiei electrice deconectate de la
reteaua electrica mai mult de un an calendaristic

52. Daca instalatia electrica a fost deconectatd de la reteaua electricd mai mult de un an
calendaristic, Tnainte de a solicita furnizorului reconectarea instalatiei, solicitantul este obligat sa
obtina de la Agentie Actul de corespundere sau Declaratia, care confirma corespunderea instalatiei
electrice cerintelor de securitate.

53. Procedura de emitere a Actului de corespundere pentru reconectarea instalatiei electrice
deconectate de la reteaua electricd mai mult de un an calendaristic, presupune desfasurarea
urmatoarelor etape:

1) depunerea de catre solicitant a cererii cu anexarea documentelor conform listei indicate in
pct. 54. Cererea si documentele respective se depun prin email, la adresa electronica anre@anre.md
sau fizic la sediul Agentiei;

2) examinarea documentelor prezentate;

3) controlul tehnic la locul amplasarii instalatiei electrice, in prezenta solicitantului si, dupa
caz, a electricianului autorizat si/sau a persoanei responsabile de gospodaria electrica,;

4) eliberarea Actului de corespundere.

54. Pentru eliberarea Actului de corespundere, la cererea depusd conform Anexei nr. 17,
solicitantul anexeaza urmatoarele documente:

1) actul de delimitare;

2) Raportul tehnic;

3) Declaratia in cazul executarii lucrarilor in instalatia electrica, precum si documentatia
aferenta acestor lucrari;
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4) ordinul de desemnare a persoanei responsabile de gospodaria electrica, in cazurile
prevazute de NE1-01:2019 ,,Norme de exploatare a instalatiilor electrice ale consumatorilor
noncasnici”, aprobate prin Hotararea Agentiei nr. 393/2019;

5) lista mijloacelor de protectie din dotare si rapoartele tehnice ale acestora, indicatoarelor de
securitate. In cazul in care instalatiile electrice sunt deservite de catre agenti economici ce presteaza
servicii de deservire, se vor utiliza mijloacele de protectie din dotarea acestora, cu indicarea
respectivului fapt in contractul de prestare a serviciilor, fiind prezentata lista mijloacelor de protectie
si a rapoartelor tehnice;

6) lista cu numele, prenumele, functia, grupa de securitate electrica, date de contact al
personalului electrotehnic sau contractul de deservire al instalatiei electrice cu agentul economic ce
presteaza servicii de deservire a instalatiilor electrice;

7) dupa caz, copia procurii, intocmitd in modul corespunzator, pe numele mandatarului
imputernicit sa reprezinte interesele solicitantului, cu prezentarea originalului sau a copiei
autentificate.

55. Pentru eliberarea Actului de corespundere, solicitantul — consumator casnic anexeaza la
cererea depusa documentele prevazute in sbp. 2), 3), 7) din pct. 54.

56. Procedura de eliberare a Actului de corespundere se desfidsoara in conformitate cu
pct. 32-34.

57. Tn termen de 7 zile lucritoare de la inregistrarea cererii si actelor ce urmeazi a fi anexate,
inspectorii din cadrul Agentiei, Se vor deplasa la fata locului in prezenta solicitantului si, dupa caz, a
electricianului autorizat si/sau a persoanei responsabile de gospodaria electricad pentru efectuarea
controlul tehnic al instalatiei electrice.

58. In cadrul controlului tehnic la locul amplasirii instalatiei electrice, se evalueaza starea
tehnica a acesteia in conformitate cu cerintele stabilite In Anexa nr. 17.

59. Se considera ca instalatia electrica nu corespunde, in cazul in care pe parcursul controlului
tehnic a fost depistat cel putin unul din urmatoarele neajunsuri:

1) instalatia electrica nu corespunde documentelor prezentate;

2) lucrari nefinalizate;

3) instalatia electrica nu corespunde cerintelor documentelor normativ-tehnice.

60. Tn acest caz procedura de eliberare a Actului de corespundere se desfisoari in conformitate
Ccu pct. 38, 39.

Sectiunea 8
Admiterea in exploatare a instalatiilor electrice reconstruite

61. In cazul eliberdrii avizului de racordare pentru reconstructia instalatiei electrice sau
majorarea puterii contractate, se vor parcurge aceleasi etape ca si la admiterea in exploatare a unei
instalatii electrice noi.

62. In cazul reconstructiei unei instalatii electrice existente, cand nu este necesara eliberarea
avizului de racordare si Actului de corespundere, partea reconstruita se admite in exploatare in baza
Declaratiei, cu anexarea documentelor necesare, avand in vedere corelarea instalatiei existente cu cea
reconstruita.

63. Pentru admiterea in exploatare a instalatiei electrice reconstruite este necesara elaborarea
proiectului de executie, precum si a documentatiei prevazute la pct. 6-8.

64. In cazul daci este reconstruitid doar instalatia de racordare sau se schimbi punctul de
racordare, Raportul tehnic trebuie sa contind procesul verbal de verificare a actionarii protectiilor a
instalatiei de utilizare existente. Daca pentru instalatia de utilizare existenta este expirat termenul
executarii masurarilor si incercarilor conform anexei nr. 1 NE1-01:2019 ,,Norme de exploatare a
instalatiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”, aprobate prin Hotararea Agentiei nr. 393/2019,
masurarile si Tncercdrile se vor executa in volum complet.



Sectiunea 9
Evidenta Actelor de corespundere

65. Agentia asigura evidenta Actelor de corespundere, cu inscriere in Registrul Actelor de
corespundere.
66. Registrul Actelor de corespundere contine urmatoarele informatii:
1) numele, prenumele sau denumirea solicitantului caruia s-a eliberat Actul de corespundere;
2) adresa juridica si adresa locului de consum a solicitantului caruia i s-a eliberat Actul de
corespundere;
3) numele, prenumele electricianului autorizat;
4) numarul si data emiterii Actului de corespundere;
5) puterea instalata a instalatiei electrice (KW);
6) punctul de racordare la reteaua electrica;
7) curentul de scurtcircuit, aparatul de protectie la intrare;
8) emitentul Actului de corespundere;
9) numele, prenumele proiectantului (persoana fizica),
10) alte informatii.
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6.2.

Anexanr. 1

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

ACT
de receptie a lucrarilor de executare a instalatiei electrice
Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume, prenume, functia)

Responsabil tehnic

(nume, prenume, functia)

Proiectant

(nume, prenume, functia)

Diriginte de santier

(nume, prenume, functia)

Executant lucrari

(nume, prenume, functia)

A efectuat inspectarea vizualad a echipamentelor electrice montate.
Executantul a efectuat urmatoarele lucrari:

(lista lucrarilor, caracteristicile tehnice de baza, obiectele fizice)

Lucrarile au fost executate in conformitate cu proiectul elaborat de catre

(institutia de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerintelor avizului de racordare, NAIE
st NCM G.01.03 “Dispozitive electrotehnice”.
Masurarile s1 incercarile echipamentelor electrice

(au fost efectuate/nu au fost efectuate)

Echipamentul electric montat este prezentat in Borderoul echipamentului electric montat.
Concluzie:

. Lucrarile au fost executate in conformitate cu avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03

,Dispozitive electrotehnice” si NAIE.
Prezentul act este baza pentru transmiterea nemijlocita proprietarului, a instalatiei electrice in

exploatare.
A primit:
Proprietar/reprezentant proprietar

(semnatura)
Responsabil tehnic

(semnatura)
A predat:
Proiectant

(semnatura)
Executant lucrari

(semnatura)

Diriginte de santier

(semnatura)



Anexanr. 2

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021
Borderoul
echipamentului electric montat
Ne Denumire echipament Tip, marcd | Numar de serie Cantitatea Nota

electric sau marcaj

Executant lucrari

(nume prenume)

(functia)

(semnatura)

Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume)

(semnatura)



4.2.

Anexanr. 3

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Act
de transmitere a echipamentului montat pentru
efectuarea lucrarilor de reglare-demarare

Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

a efectuat inspectarea vizuala a echipamentului electric montat.

Executantul a efectuat urmatoarele lucrari:

(lista, caracteristicele tehnice de baza, obiecte fizice)

Lucrérile de montaj electric au fost efectuate conform proiectului elaborat de catre

(institutia de proiectare, proiectant, nr. certificatului)

Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerintelor NAIE si NCM G.01.03
“Dispozitive electrotehnice”.
Concluzie:

. Lucrarile au fost executate conformitate cu proiectul, cerintele NCM G.01.03 ,Dispozitive

electrotehnice” si NAIE.
Prezentul act este baza pentru organizarea lucrarilor de reglare — demarare a echipamentului montat;

A primit:
Proprietar /reprezentant proprietar

(semnaturd)

A predat:
Executant lucrari

(semnatura)



b)

Anexanr. 4

la Regulamentul privind admiterea
in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021
Act

de montare si receptie a transformatorului de putere*
Putere kVA, Tensiune 1nalta kV, Tensiune medie kV,
Tensiune joasa __ kV.
Uzina producatoare )
Tip )
Numar de serie (fabricatie) ,
Data fabricarii ,
Data livrarii la santier ,

Comisia in componenta:
Proprietar/reprezentat proprietar

(nume prenume, functia)

Intreprinderea constructii — montaj

(nume prenume, functia)

A verificat starea transformatorului si conditiile necesare pentru efectuarea lucrarilor de montare, si
a stabilit:

Totalitate:

pachetul documentelor tehnice ale transformatorulul din partea uzinei producatoare, conform listei:

- pasaportul transformatorului ;
(este, nu este)

- pasapoartele ale pieselor componente ;
(este, nu este)

- instructiunea cu privire la exploatarea transformatorului, care include documentatia cu privire la

executarea reparatiilor planificate ;
(este, nu este)

- instructiunea cu privire la transportarea descarcarea, pastrarea, montarea si punerea in functiune a

transformatorulm ;
(este, nu este)

- detaliile de executie a partilor componente principale in corespundere cu standardele sau conditiile
tehnice ale transformatoarelor

(este, nu este)

Lipsesc documentele:

(denumire documente)

transformator

(completat, nu este completat

cu noduri, dispozitive si detalii conform cerintelor documentelor

tehnice - foaia de demontare de la uzina producatoare)

Nota: * - se Indeplineste pentru transformatoare cu putere mai mare de 2500 kVA.

Pentru transformator nu au fost livrate:




b)

b)

Starea transformatorului si a nodurilor lui:
rezultatul inspectarii vizuale (lipsa defectelor la cuva transformatorului, intrari, conservator, radiator,
echipamentul sistemului de racire si altele)
rezultatul verificdrii etanseitatii transformatorului, in urma inspectarii vizuale:
integritatea  plombelor la toate robinetele de ulei si dopurilor de etanseitate
(lipsa scurgerilor de ulei din cuva transformatorului)
Prezenta presiunii de gaz in exces (pentru transformatoare fara ulei, din uzina producatoare)
Asigurarea conditiilor pentru montarea transformatorului:
partea constructiva (fundatia transformatorului, cdile de acces, terenul de asamblare si altele) a fost
executata conform proiectului nr.
(a fost receptionatd/nu a fost receptionatd)
de catre organizatia de montare in baza actului nr. din data de
Lucrarile de constructie nefinalizate, sunt:
(se enumera lucrarile)
asigurarea transformatorului cu ulei:
conform pasaportului transformatorului, se utilizeaza ulei
(denumirea standardului, conditii tehnice, tensiunea de strapungere)
Volum total necesar de ului (cu luarea in calcul a consumului pentru necesitati tehnologice) t.
Ulei in transformator t.
Neajuns de ulei t.
Va fi livrat de catre proprietar la data de
Proprietarul a Tindeplinit cerintele GOST 11677-85 si se confirma posibilitatea montarii
transformatorului fara revizia partii active si fara uscarea transformatorului;
Conform NCM G.01.03 ,,Dispozitive electrotehnice”, la prezentul act, se anexeaza:
Actul inspectdrii vizuale a transformatorului si nodurilor demontate, dupa transportarea de la uzina
producdtoare;
Actul de transport al transformatorului la locul de montare;
Actul de descarcare a transformatorului.
Actele enumerate se indeplinesc de cétre proprietar.
Concluzie cu privire la posibilitatea montarii

A predat: Proprietar/reprezentant proprietar

(semnatura)

A primit: reprezentant organizatie de montare

(semnatura)

Persoana responsabila:

(nume prenume, functia, semnatura)



Anexanr. 5

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Act
de montare a bateriei de acumulatoare

1. Bateria de acumulatoare

(tip acumulator)

capacitate Ah, tensiunea V, numar de elemente un., este
montatd conform proiectului

(nr. proiect, proiectant, nr. certificatului)

2. Capacitatea bateriei de acumulatoare, masurata prin incercari (la descarcarea de control), corespunde
datelor din pasaportul tehnic.
Rezistenta izolatiei bateriei corespunde cerintelor NAIE.
Rezultatele analizei calitatii si densitatii electrolitului sunt pozitive, iar rapoartele analizelor se
pastreaza la proprietar.

Concluzie.
Montarea si modelarea bateriei de acumulatoare sunt efectuate conform proiectului, cu respectarea

cerintelor NAIE, NCM G.01.03 ,,Dispozitive electrotehnice” si documentelor uzinei producatoare.

Inspectarea vizuala si verificarea a efectuat

(nume prenume, semnatura)

Executant lucrari

(nume prenume, semnatura)



no

Anexanr. 6

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Actul
inspectarii vizuale a tuburilor de protectie pozate, inainte de acoperire

Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

a efectuat inspectarea vizuala a tuburilor din

(tip material)

pozate Tn

(locul pozarii)

Inspectarea vizuala a stabilit:
Pozarea tuburilor a fost efectuata conform proiectului nr. :
elaborat de cétre

(proiectant, nr. certificatului)

Pe durata executarii lucrarilor nu au fost abateri de la proiect.
Imbinarile tuburilor sunt efectuate , contactul electric la Imbinarile
tuburilor metalice este asigurat

(se descrie Tn ce mod)

Raza de curbura a tuburilor sunt normale, fara adancituri si deteriorari, ce nu permit trasarea prin ele
a conductoarelor si cablurilor.

Concluzie.
Lucrarile au fost efectuate conform proiectului si normelor in constructii.

Tuburile pot fi acoperite.

Proprietar/reprezentant proprietar

(semnatura)

Executant lucrari

(semnatura)



Anexanr. 7

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Proces — verbal
al incercarilor cu presiune a etansarilor locale separatoare sau a tuburilor pentru cabluri in zone cu
pericol de explozie de clasa B-1 si B-1a

Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

A efectuat Incercarea cu presiune a etansarilor de separare sau a sectoarelor comunicatiilor prin tuburi.
Rezultatele incercarii sunt prezentate in tabel.

Locul Clasa zonei de | Presiunea de | Caderea Durata Nota
amplasarii sau | pericol la | facto, kPa presiunii  la | incercarii, min
sectorul explozie incercare, kPa
Presiunea a fost masurata cu manometru, numar de serie , Clasa de
precizie
Concluzie.
Etansarile de separare corespunde normelor pentru
, Clasa

Proprietar/reprezentant proprietar

(semnatura)

Executant lucrari

(semnatura)
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Anexanr. 8

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Act
de receptie a transeelor, canalelor, tunelurilor
si blocurilor pentru montarea cablurilor
Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar al organizatiei de exploatare

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

Antreprenor general

(nume prenume, functia)

A efectuat inspectarea vizuala si a verificarea constructiilor executate pentru pozarea cablurilor,
de catre

(denumire antreprenor general)

Spre predare-primire au fost prezentate urmatoarele obiecte:

(transee, canale, tuneluri, blocurile tuburilor de pozare)

Constructiile au fost executate conform proiectului elaborat de catre

(denumire organizatie proiectare, nr. proiect)

Trasarea transeei (canalelor, tunelurilor)

(a fost executatd/nu a fost executata)

conform proiectului.
Latimea si adancimea trangeei corespunde cerintelor proiectului si NAIE, patul este executat din
cu grosimea stratului de mm, intersectia drumurilor este

executatd din conducte de

(tip material)

la adancimea de mm, conexiunea si vopsirea conductelor

(a se descrie metoda de executare)

Transeea este pregdtita pentru pozarea cablului.
Diametrul gaurilor blocurilor si corectitudinea Tmbindrii blocurilor au fost verificate, capacele
caminelor de vizitare au fost montate.

Cadrul si planseul canalelor de cabluri sunt executate

Drenajul este executat conform proiectului.
Observatii speciale
Concluzie. Obiectele enumerate in pct. 1 al prezentului act, se considerd acceptate pentru montarea
cablurilor.

Anexa. Schema de reper a traseelor cablurilor exterioare la fata locului cu indicarea cotelor orizontale
si verticale a traseelor.

Proprietar/reprezentant proprietar al organizatiei de exploatare

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

Antreprenor general

(nume prenume, functia)
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Anexanr. 9

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Act
Inspectare vizuala a cablurilor pozate in transee
si canale inainte de acoperire
Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

Antreprenor general

(nume prenume, functia)

a efectuat inspectarea vizuala a liniei de cablu in Tnainte de inchidere.
(trangee, canal)

In rezultatul inspectirii vizuale s-a stabilit:
Pozarea cablurilor a fost executata conform proiectului

(denumire organizatie de proiectare, nr. proiect si registrul cablurilor)

Cablurile montate nu sunt deteriorate la exterior, razele de curbura a cablurilor corespund cerintelor
NCM G.01.03 ,,Dispozitive electrotehnice”, adancimea de pozare a cablurilor si distanta pe orizontala
dintre cabluri corespund cerintelor NAIE.

Pe cabluri sunt montate mansoane, reperarea mansoanelor
(numarul)

(pentru cabluri in trangee) este efectuata pe planul liniilor de cablu.
A fost efectuata acoperirea liniilor de cabluri cu strat de

(material de acoperire)

si este efectuatd protectia cablurilor de deteriordri mecanice conform proiectului, cat si

(se indica locurile suplimentare de protectie a cablurilor daca exista)

In locurile de intersectie cu alte retele ingineresti si de comunicatii, constructii, cablurile sunt
protejate

(a se indica cum sunt protejate)

A fost efectuata marcarea mansoanelor de legatura si a cablurilor.
Alte observatii ale comisiei

Concluzie.
Transeele (canalele) cu liniile de cabluri montate in ele, sunt acceptate pentru acoperire.

Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, semnatura)

Executant lucrari

(nume prenume, semnatura)

Antreprenor general

(nume prenume, semnatura)



Anexa nr. 10
la Regulamentul de admitere
in exploatare a instalatiilor electrice
Borderoul
montarii mansoanelor cablurilor
cu tensiunea mai mare de 1000V

Cablu Manson Numele si
Nr. conform | Marca, Nr. Tip, Data montarii | semnatura
registrului de | sectiunea, dimensiune executantului

cabluri mm?2,
tensiunea, kV

Executant lucrari

(nume prenume, semnatura)
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Anexanr. 11

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Actul

.....

tensiune 1nalta
Stalpul nr. , denumirea stalpului ,

tip

Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, functia)

Executant lucrari

(nume prenume, functia)

Antreprenor general

(nume prenume, functia)

a examinat documentele tehnice a fundatiei, a verificat lucrarile executate si a alcatuit prezentul act
cu privire la urmatoarele:

Fundatia a fost executatd conform proiectului
cu respectarea cerintelor proiectului de executie al lucrdrilor si NCM G.01.03 “Dispozitive
electrotehnice”.

Conform rapoartelor prezentate, marca betonului este kg/cm?. Fundatia este
hidroizolatd cu

(tip material, nr. de straturi)

Buloanele de ancorare (piesele inglobate) sunt montate conform proiectului nr.
Abaterile pe orizontala dintre axele buloanelor de ancorare, cat si diferentele dintre cotele lor pe
vertical, au fost verificate si nu depasesc valorile admisibile conform proiectului si
NCM G.01.03 “Dispozitive electrotehnice”.
A fost efectuatd rambleierea fundatiei.
Concluzie. Fundatia este pregatita pentru plantarea stalpului.
Anexa. Documentele tehnice cu privire la fundatie: schemele de executie a fundatiei, raportul de
incercare a betonului, certificatele pieselor din metal.

Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, semnatura)

Executant lucrari

(nume prenume, semnatura)

Antreprenor general

(nume prenume, semnatura)



N

Anexanr. 12

la Regulamentul de admitere

n exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Actul
Masurdrilor la fata locului a gabaritelor de la LEA pana la obiectul intersectat

Noi, subsemnatii, am inspectat vizual si am masurat gabaritele intersectiei LEA kV

(denumirea LEA)
cu obiectul

(denumirea obiect)

si am constatat:

Intersectia a fost executatd conform proiectului
La LEA intersectata au fost montate conductoare de marca .
Stalpii LEA nr. ce limiteaza obiectul intersectiei, sunt
instalati pe pichete.

Distanta pe orizontala de la axa obiectului intersectat pana la axa stalpilor de trecere ai LEA, este de

m.

Distanta de la cel mai apropiat conductor LEA

(pana la obiectul intersectat, conductor)

este de m.
Masurdrile au fost efectuate la temperatura mediului ambiant de °C.

Reprezentant obiect intersectat

(organizatia, functia semnatura)

Proprietar/reprezentant proprietar

(functia, nume prenume, semnatura)

Antreprenor general

(functia, nume prenume, semnatura)



Anexanr. 13

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021
Act
Inspectare vizuald a instalatiei de legare la pamant Tnainte de acoperire
Comisia In componenta:
Proprietar/reprezentant proprietar
(nume prenume, functia)
Antreprenor general
(nume prenume, functia)
a efectuat inspectarea vizuala a lucrarilor executate cu privire la instalatia de legare la pamant.
Inspectarea vizuala a constatat:
Montarea instalatiei de legare la pamant a fost executata conform proiectului
(denumire/nr. proiect) '
elaborat de cétre
(institutia de proiectare, proiectant, nr. certificatului)
Caracteristica instalatiei de legare la pamant.
Ne Elementul Parametrii elementelor instalatiei de legare la pamant Nota
instalatiei de Material | Profil | Dimensiuni, | Cantitate, | Adancimea
legare la mm un. de pozare, m
pamant

Caracterul imbinarilor intre ele, a elementelor instalatiei de legare la pamant, dar si a legaturii lor cu

instalatiile de legare la padmant naturale

Au fost depistate urmatoarele defecte:

Schema amplasarii prizelor la padmant:

Concluzie: instalatia de legare la pamant poate fi acoperitd cu pamant.
Proprietar/reprezentant proprietar

(nume prenume, semnatura)

Antreprenor general

(nume prenume, semnatura)



Anexanr. 14

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

DECLARATIA ELECTRICIANULUI AUTORIZAT nr.  din

Subsemnatul

(numele, prenumele)

titularul Autorizatiei de electrician autorizat

de gradul \ nr. \ valabila pana la

am executat, in conformitate cu proiectul anexat si cu respectarea cerintelor actelor normative si
documentelor normativ-tehnice si regulamentelor cu referinta la modul de amenajare a instalatiilor
electrice:

Instalatia de racordare

Instalatia de utilizare

Instalatia de generare

IHStal at‘la de Co m pe nsare denumirea obiectivului si adresa amplasrii, perioada de timp n care s-au desfasurat lucrérile
Parametrii tehnici ai elementelor instalatiei electrice executate — conform anexelor.
Avizul de racordare \ nr. \ din data \ valabil pana la
emitentul |

Puterea aprobatd, kW | Isc min, A | Isc max, A | UnV |

Proiectul instalatiei este elaborat de

denumire proiect, nume, prenume proiectant, nr. Certificatului de proiectare, coordonari

1. Proprietarul instalatiei electrice

Pers. fizica adresa telefon

IDNO p.j. adresa juridica telefon

2. Punctul si elementul de racordare: adresa clcetrich a punciulul d¢ racordare

3. Tensiunea in punctul de racordare, Un, kV = | Paccara, KW =

4. Tip aparat de protectie : lsc, A=

Siguranta fuzibila: Inom, A= Iz, A =

intrempétor automat: Inom, A= Caracteristica de declansare

Declansator reglabil: k=

Termic In A Ir= xIn = A

Electromagnetic In A lo = xIr = A
sau lsd= xIn |5 A

Electronic In A Ir= xIn | At acpree= s
Im= xIr ¢ At actree= s
Im= xIn | A It actreg= s

Dispozitiv de p_rotec_;ie contra curentilor AL mA=

diferentiali reziduali Tip Inom, A= ’

Raportul tehnic nr. din data

Laborator electrotehnic

Autorizatia laboratorului nr. ‘ din data valabila




DECLAR, ca aceasta instalatie electrica realizata corespunde proiectului, cerintelor Normelor
de amenajare a instalatiilor electrice, regulamentelor si altor documente normativ-tehnice in
vigoare, care se confirmai si prin rezultatele masurarilor si incercarilor din procesele-verbale ale
laboratorului electrotehnic si poate fi racordati la reteaua electrica a operatorului de sistem.

Electrician autorizat

numele, prenumele | semndtura | data

Anexa nr. 1 la Declaratie

Parametrii tehnici ai elementelor instalatiei electrice

Tip Tensiune, kV
P proiectats, KW Lungime, km
Marca conductoare S, mm?

Linie electrica aeriana Marca stalp nr. stalpi ‘ un.

Numarul intersectiilor LEA cu

Suspendarea comund cu LEA ‘ kv | I ‘

Pierderi de tensiune, V

Tip ‘ Tensiune, kV | |
P proiectat, KW Modul de amplasare
Linie electrica in cablu Lungime, km S, mm? ‘

Numiarul intersectiilor LE cu

Pierderi de tensiune, V ‘

Tip PT ‘ Nr./Puterea transformator de fortd, kVA
Tensiune, kV Schema conectarii infagurarilor

Post de transformare (PT) | Aparat protectie 6/10 kV tip | nom, A
R prizei de pamant, Q ‘ R izolatic . MQ

Sistemul de racire al transformatorului

P proiectata, KW ‘ Tensiunea in punct de racordare, kV

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia de utilizare

Tipul sarcinii Tn raport cu cos ¢

Clasa de pericol de incendiu/explozie conform NAIE

Tip generator Nr./Puterea, kVA
Generatoare electrice Numarul de faze Tensiunea, kV
autonome Tip aparat de protectie | nom, A
Tip intreruptor basculant | nom, A
Tipul Tensiunea Tn punct de racordare, kV
Instalatie de compensare a | P proicctata, KVAT Nr. de faze ‘
puterii reactive Numarul de trepte de reglare | max. de lucru, A

Diapazonul de reglare a valorii cos ¢

Tip module Nr./Puterea, KW
Puterea curent continuu/curent alternativ, KWW
Centrale electrice solare PV | Tip invertor | max, A
Tensiunea, V Tip aparat de protectie curent continuu
| nom, A Numirul de faze

Centrale electrice eoliene | Tip instalatie Nr./Puterea, kW




Tip generator

‘ Tensiunea, V

Tip aparat de protectie curent continuu

I noms, A

Numarul de faze

Centrale hidroelectrice

Tip instalatie

Nr./Puterea, KW

Tip generator

Tensiunea, V

Tip aparat de protectie curent continuu

I noms; A

Numarul de faze

Centrale de cogenerare pe

Tip instalatie ardere

Nr./Puterea, KW

Tip generator

Tensiunea, V

biogaz Tip aparat de protectie curent continuu
| hom, A ‘ Numarul de faze
Tip cazan Nr./Puterea, KW
Centrale de cogenerare pe | Tip turbina ‘ Tip generator Tensiunea, V

biomasa solida

Tip aparat de protectie curent continuu

I nom, A

‘ Numarul de faze

Anexa nr.2 la declaratie

Parametrii tehnici ai elementelor instalatiei electrice de utilizare a blocurilor locative

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

Pproiectats, kW

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie I'sc, A
Siguranta fuzibila: I nom, A |, A
Intrerupitor automat: | nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

Pproiectaté, kW

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie I'sc, A
Siguranti fuzibila: I nom, A Iz, A
Intrerupator automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

P proiectata, kW

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie I'sc, A
Siguranti fuzibila: I nom, A | fuz, A
Intrerupiator automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

P proiectata, kW

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie lsc, A
Siguranti fuzibili: I nom, A Ifuz, A
Intrerupator automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)




Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

P proiectata, kw

Tensiunea Tn punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie l'sc, A
Siguranti fuzibila: I nom, A | fuz, A
Intrerupitor automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

P proiectata, kw

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie l'sc, A
Siguranti fuzibila: | nom, A | fuz, A
Intrerupitor automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)

Instalatia electrica
de utilizare
Loc de consum

P proiectata, kw

\ Tensiunea in punct de racordare, kV

Tip aparat de protectie I'sc, A
Siguranti fuzibili: | nom, A Ifuz, A
Intrerupitor automat: I nom, A Caracteristica de declansare

Componenta sarcinii (receptoarele principale, kW)




Anexa nr. 15

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Republica Moldova

Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica
ANRE

str. Puskin, nr. 52A, MD-2005, Chisindu, tel: 022 823 955, anre@anre.md, http://www.anre.md

ACT DE CORESPUNDERE
a instalatiei electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distributie inchis,
centralei electrice si pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalatiilor electrice

1. Proprietarul

denumirea , adresa juridica, tel., IDNO, e-mail

destinatia instalatiei; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului

functia, numele, prenumele

3. Proiectul instalatiei electrice de racordare este elaborat de

denumirea institutiei de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonarii

4. Proiectul instalatiei electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat de

denumirea institutiei de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonarii

5. Executantul instalatiei electrice de racordare este

persoana fizica/ agent economic

electricianul autorizat nr. autorizatiei valabila pana la
numele, prenumele

declaratia de executare a instalatiei din

6. Executantul instalatiei electrice de utilizare/centralei electrice este

persoana fizica/ agent economic

electricianul autorizat nr. autorizatiei valabila pana la

numele, prenumele

declaratia de executare a instalatiei din

7. Parametrii instalatiei electrice

a. Linii electrice aeriene 10 kV - Tipul ; Tensiunea kV; Puterea proiectata kW;
Lungimea __ km; Marca conductoarelor sif, - mm?; Marca stalpilor sinr.
de stélpi ; Intersectii cu alte comunicatii ; Suspendarea comuna cu LEA ;
Pierderi de tensiune (conform proiectului) V.

b.  Linii electrice in cablu 10 kV - Tipul ; Tensiunea kV; Puterea proiectata kW; Modul
de amplasare ; Lungimea _ km; S, - mm?; Intersectii cu alte comunicatii ;
Pierderi de tensiune (conform proiectului) V.

c. _Posturi de Transformatoare - Tipul ; Nr/Puterea transformator de forta kVA; Tensiunea
__/__kV; Schema conectarii infasurarilor  /  ; Aparat de protectie U=10 kV, tip , I nom
A R prizeipamant €5 Roizolaie transformator Q; Sistemul de racire al transformatorului .

d. _Instalatii de compensare a puterii reactive: Tipul instalatiei ; Tensiunea in punctul de

racordare kV; Puterea proiectata kVAr; Numaérul de faze ; Numarul de trepte


mailto:anre@anre.md
http://www.anre.md/

8. Componenta sarcinii

de reglare ; Curentul maxim de lucru | max A; Diapazonul de reglare a valorii factorului
de putere cos ;

Generatoare electrice autonome Tip generator ; Nr./Puterea kVA; Numarul de faze
; Tensiunea kV; Tip aparat de protectie ;
I hom A; Tip ntreruptor basculant i | hom A
Centrale electrice solare PV: Tip module ; Nr./Puterea KW ; Tip invertor ;|
max A; Tensiunea V; Tip aparat de protectle curent continuu _ ;
I hom A; Numdrul de faze .
Centrale electrice eoliene: Tip instalatie ; Nr./Puterea kW; Tip generator ;
Tensiunea kV; Tip aparat de protectie curent continuu ;
I nom A; Numarul de faze
Centrale electrice hidroelectrice: Tip 1nsta1atle ; Nr./Puterea kW; Tip generator
; Tensiunea kV; Tip aparat de protectie curent continuu ;
I nom A; Numarul de faze
Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip 1nstalatle de ardere ; Nr./Puterea kW; Tip
generator ; Tensiunea kV; T1p aparat de protectie curent continuu ;
I hom A Numarul de faze
Centrale de cogenerare pe biomasa solida: Tip cazan ; Nr./Puterea kW; Tip turbinda
Tip generator ; Tensiunea kV; Tip aparat de protectie curent continuu
1 nom A; Numarul de faze

se enumera principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I si II, KW

9. Au fost prezentate urmatoarele documente tehnice:

a.

b.

10.
este:

Avizul de racordare nr. din " 20 ,emisde
pentru P aprobatz = KW Isc= A, U= V.
Punctul de racordare este stabilit la

Raportul tehnic de masurari si incercdri in instalatiile electrice de racordare si de
utilizare:

denumirea, numarul, data, procesele verbale

intocmite de catre laboratorul electrotehnic
autorizatia nr. , valabila pana la , seful laboratorului

Concluziile rapoartelor tehnice confirma cd, instalatiile electrice de racordare si utilizare
cerintelor documentelor normativ-tehnice.

corespund
Alte documente prezentate, actul de receptie a lucrarilor de montare, documentatia de
predare-primire, conventii de exploatare comuna, contracte de deservire, pasapoarte a
echipamentelor electrotehnice:

denumirea documentului, data

Persoana responsabild de gospodaria electrica/exploatarea inofensiva a instalatiei electrice
, desemnata conform ordinului/contract de deservire nr. din

nume, prenume



, atestata la grupa de securitate electrica _, talonul de autorizare nr. este eliberat
de Serviciului Teritorial ANRE

denumirea Serviciului Teritorial

11 Date SUp| I mentare P contractati/declarati kW,
Tip aparat de protectie : ‘ Isc, A
Siguranta fuzibila: Inom, A Ifuz, A
Intrerupator
automat: Inom, A Caracteristica de declansare
Declansator reglabil: k=
Termic In A Ir = xIn = A
Electromagnetic In A Isd = x|r= A
sau Isd= xIn= A
Electronic In A Ir= xIn= A | tactreg= S
Im= x|r= A | tactreg= S
Im= xIn= A | tactreg= S
Concluzii:
Instalatia electrica corespunde cerintelor documentelor normativ-tehnice.
in cazul admiterii pe etape/provizoriu se va mentiona despre aceasta
Inspector / /
inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele semndatura
Inspector / /
Sef Serviciu Teritorial/ inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele semndatura

Actul este Tnregistrat la ANRE cu nr. din 202 _.

Nota. Actul se perfecteaza in doua exemplare: 1 — se emite consumatorului final; 2 — se pastreaza la ANRE.



Anexanr. 16

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice

aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Caitre

Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica

Cerere pentru eliberarea Actului de corespundere al:
Uinstalatiei electrice noi  [Icentralei electrice  [Jinstalatiei electrice deconectate
[instalatiei electrice pentru transmiterea cu titlu gratuit [ sistemului de distributie Inchis
Uinstalatiei electrice reconstruite
Solicitant:
] persoana fizica,

numele, prenumele

] persoana juridica,

denumirea IDNO

adresa juridica, telefon/fax, E-mail

locul de consum este amplasat

adresa locului de consum, telefon/fax, destinatia

Instalatia de racordare este executatd conform proiectului

(nr. proiectului, organizatia de proiectare

proiectant, nr. certificatului, valabilitatea)

Instalatia de racordare este executatd de catre electricianul autorizat

nume, prenume,

gradul autorizatiei, valabilitatea autorizatiei

Instalatia de utilizare este executata conform proiectului

(nr. proiectului, organizatia de proiectare

proiectant, nr. certificatului, valabilitatea)

Instalatia de utilizare este executata de catre electricianul autorizat

nume, prenume,

gradul autorizatiei, valabilitatea autorizatiei

Persoana responsabila de gospodaria electrica/exploatarea inofensivd a instalatiei electrice este:

, *desemnata conform ordinului nr. din ,
nume, prenume
atestata la grupa de securitate electrica nr. , talonul de autorizare nr. din ,
este eliberat de al ANRE, valabil pana la data
denumirea serviciului teritorial
**Contract nr. din , de deservire al instalatiei electrice cu agentul economic

denumirea, adresa, IDNO agentului economic

Documentatia este anexatd pe __file.
Solicitant/reprezentant solicitant

nume, prenume semnatura data

*Se completeaza in cazul cand este desemnata persoana responsabild de gospodaria electrica.
**Se completeaza in cazul cind este semnat contract de deservire al instalatiei electrice.



Anexanr. 17

la Regulamentul de admitere

in exploatare a instalatiilor electrice
aprobat prin Hotararea ANRE

nr. din 2021

Cerinte minime de evaluare a starii tehnice a instalatiilor electrice

1. Starea tehnica a liniilor electrice aeriene:

1) Existenta fisurilor stalpilor si popilor de beton armat;

2) Gradul de putrefactie a stalpilor din lemn;

3) Unghiul de inclinare a stalpilor;

4) Corespunderea tipului stélpilor pentru nivelul de tensiune;

5) Zonele de protectie, distantele minime admisibile de la conductoarele LEA fata de constructiile
capitale;

6) Gabaritele LEA in raport cu partile carosabile si cailor de acces;

7) Gradul de toaletare a culoarelor LEA;

8) Integritatea conductoarelor si armaturii de fixare si modul de fixare a lor;

9) Integritatea conductoarelor autoportante izolate, izolatiei si armaturii de fixare a lor;

10) Starea prizelor de pamant repetate si a conductoarelor de legare la pamant a armaturii de linie;

11) Integritatea izolatoarelor si consolelor de sustinere;

12) Integritatea elementelor de protectie contra supratensiunilor atmosferice si corespunderea tipului
acestora cu specificul constructiv al LEA;

13) Starea separatoarelor de linie si a intrerupatoarelor de sectionare;

14) Starea protectiei contra incendiilor a traseului: in zona de protectie a LEA nu trebuie sa fie materiale
straine, constructii, gramezi de fan, gramezi de lemn, copaci care pot cadea pe linie sau care se afla
in apropiere periculoasd de conductoare, materiale inflamabile, ruguri; nu trebuie sa fie efectuate
lucrari fara acordul in scris al proprietarului LEA;

15) Starea fundamentelor si adaosurilor: nu trebuie sa fie surpari, umflari ale solului langa fundamente,
fisuri si deteriorari ale fundamentelor (adaosurilor); adancitura in sol trebuie sa fie regulamentara;
16) Starea stélpilor: nu trebuie sa fie inclinati sau deplasati in sol; piesele din lemn nu trebuie sa fie arse
sau deteriorate; bandajele, sudurile, suruburile, niturile stalpilor metalici trebuie sd fie Intregi; sa nu
fie rupturi ale partilor metalice; partile metalice sa nu fie corodate; sd nu existe fisuri si defectiuni pe
stalpii din beton-armat; cuiburi de pasari si obiecte stréine; pe stalpi trebuie sa fie plasate indicatoare

si placarde de securitate;

17) Starea conductoarelor si conductoarelor de garda: nu trebuie sa existe rupturi si topituri ale sarmelor;
obiecte de prisos pe conductoare si cabluri, defectiuni ale reglajului lor; schimbarii inadmisibile a
sdgetii conductorului si a distantei pana la sol sau obiecte; deplasarea de la locul proiectat al
amortizoarelor de vibratii;

18) Starea barelor flexibile ale conductoarelor-bare: nu trebuie sa fie rasucire excesiva, despletire si
rupturi ale firelor;

19) Starea izolatoarelor: nu trebuie sa fie stricate, sa nu fie prezente arsuri, fisuri, murdarie; izolatoarele
trebuie sa fie fixate corect pe tije si carlige; trebuie sa fie la loc piulitele, splinturile;

20) Starea armaturii: nu trebuie sa contina fisuri, uzuri sau deformari ale partilor componente;

21) Starea descarcatoarelor, aparatelor de comutatie pe LEA si mangoanelor terminale ale cablurilor la
coborari: nu trebuie sd fie deteriorari sau rupturi ale conductorului de legare la pamant; defecte in
conexiunea buloanelor conductorului de garda cu coborarea legaturii la pamant sau corpul stalpului;
distrugeri din cauza coroziunii elementelor instalatiei de legare la pamant.

2. Starea tehnica a liniilor electrice in cablu:

1) Starea vizuala a cablurilor;

2) Cantitatea si calitatea mansoanelor de cablu supraterane;



3) Pasapoartele liniilor de cablu;
4) Existenta stalpilor de marcare a liniilor de cablu subterane;
5) Respectarea zonei de protectie a liniilor de cablu.
6) Integritatea elementelor de protectie contra supratensiunilor si corespunderea tipului acestora cu
specificul constructiv al liniei in cablu.
3. Starea tehnica a posturilor de transformare:
1) Starea elementelor de fundatie si constructiei de suport a posturilor de transformare si respectiv a
transformatoarelor de forta;
2) Starea elementelor de blocare si limitare a accesului catre partile active aflate sub tensiune a postului
de transformare;
3) Existenta nivelului corespunzator de ulei in conservatorul transformatorului de forta;
4) Existenta scurgerilor de ulei de transformator;
5) Starea aparatelor de protectie la suprasarcina si scurtcircuit in instalatiile de distributie;
6) Starea aparatelor de comutatie;
7) Starea conductoarelor si barelor conductoare a postului de transformare;
8) Starea aparatelor de protectie contra supratensiunii atmosferice;
9) Starea vizuala a conexiunilor postului de transformare si a transformatorului de forta la priza de
pamant;
10) Starea prizei de pamant a postului de transformare;
4. Starea tehnica a instalatiilor de distributie:
1) Starea incaperii, functionalitatea usilor si ferestrelor, lipsa scurgerilor de pe acoperis si intre etaje,
existenta si functionarea lacatelor;
2) Functionalitatea sistemelor de incélzire, ventilare, iluminare si instalatiei de legare la pamant;
3) Existenta mijloacelor de protectie electroizolante;
4) Nivelul si temperatura uleiului, lipsa scurgerilor in aparate;
5) Starea contactelor, Tntreruptoarelor (comutatoarelor) cu parghie in tabloul de joasa tensiune;
6) Starea izolatiei (prafuirea, existenta deteriorarii izolatiei, descarcarilor);
7) Functionalitatea sistemului de semnalizare;
8) Presiunea aerului n rezervoarele Tntreruptoarelor cu aer comprimat;
9) Corectitudinea indicatoarelor pozitiei intreruptoarelor si starea lor tehnica;
10) Prezenta ventilatiei polilor intreruptoarelor cu aer comprimat;
11) Lipsascurgerilor de ulei din condensatoarele divizoarelor capacitive de tensiune ale intreruptoarelor
Cu aer comprimat;
12) Functionalitatea dispozitivului de incalzire electrica in perioada rece a anului;
13) Etansarea panourilor de comanda;
14) Posibilitatea de acces la aparatele de comutatie si altele.
5. Starea tehnici a instalatiilor de condensatoare:
1) Functionalitatea barierelor si dispozitivelor de incuiere, absenta obiectelor strdine in incinta
instalatiei;
2) Starea tehnica a aparatelor, echipamentelor, conexiunilor, integritatea si nivelul de poluare a
izolatiei;
3) Lipsa scurgerii si picurarii lichidului impregnat si lipsa umflarii inadmisibile a peretilor corpului
bateriei de condensatoare;
4) Prezenta si starea mijloacelor de protectie contra incendiilor.



